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RAPORT Z BADAN NR 25823 / LB / 2018

Zleceniodawca: Zaklad Wodociagdw | Ustug Komunalnych
EKOWOD Sp. z 0.0.
ul. Mariariska 2
46-100 NAMYSEOW
Badany obiekt: Woda Stan préobki: bez zastrzeden
Miejsce pobrania: SUW Jana Pawla Il
Inne dane: Wode uzdatniona
Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania: 2018-10-03
Data dostarczenia: 2018-10-03

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 271970

Autoryzujacy: Zatwierdzajacy:
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Rozdzielnik: 1 agz. Kient, 1 egz. afe



Katowice, 2018-10-17

Strona: 213
RAPORT Z BADAN NR 25823 / LB / 2018
Numer prébki 271970
Wynik Niepewnosé
¥ Temperatura 10.5 c 10 *C
Yp 7.2 0.2
¥ Prezewodnost elekiryczna wiadciwa w 25°C 803 uSiem 24 pSilem
Y Barwa <5 mﬁ
¥ Metnosé 0.42 0,08 NTU
¥ Zapach ! Liczha progowa zapachu / TON <
¥ Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
¥ Indeks nadmanganiancwy (utienialnost) 29 mgi 0.6 mgh
Y Azot amonowy =020 mgh
Y Jon amonowy =026 mg
Y Azol azolanowy 060  mgl 0.08 mgil
Y Azotany 27 mgll 0.4 mgll
Y Azol azolynowy <0020 mgll
Y <0.066  magll
Y Chiark 41 mgl 4 mgh
Y Siarczany 130 mg 13 mg
Y Fluorki 012 mg 0.0 mgi
Y Bromiany <20 gl
¥ Cyjanki ogdine <500  pgl
¥ Sumaryczna zawartoéé Ca | Mg / Twardosé ogdina 350 rrvrrecdil 0.35 mmal
¥ Sumaryczna zawartosé Ca | Mg / Twardos€ ogdina 350 mgl CaCO3 35 mgA CaCO3
¥ Waps (10.0-10000) 110 migil 11 mgi
Y Magnez (10.0-5000) 183  mgh 1.8 magf
¥ Antymon =10  ppl
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¥ Arsen <1.0 1] e
¥ Bor 0015  mgh
¥ Chrom ogdiny =3 pgl
¥ Kadm <050  pgh
¥ Mangan 24  pgh 0.2 ugh
Y Nikisl =4  pgi
Y Rigt =05 pgh
¥ Selen =10 pph
Y Sé6d (10.0-10000) 160 mgh 18 gl
; ogéine t:g -]
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Y Chiorek winylu <0.25 ﬁ ¥
Y Akryloamid <0.040  pod
Y 1,2-dichloroetan / EDC <10 pgl
Y Epichlorohydryna <0.080  pgh
Y Pestycydy - suma <0.050 gl
¥ Aldryna <0.010  pgd
Y Dieldryna <0.010  pgd
¥ Endryna <0.010  pgi
Y lzodryna <0.010 pgft
Y Heptachior <0010  pgh
Y Epoksyd heptachiorn - suma =0.010 gl
Y Wielopierdcieniows weglowodory aromatyczne / WWA <0.006 pad
Y Benzofa)piren <0003 gl
Y Benzen =0.5 pgi
¥ THM-suma =1.0  pgd
Y Suma trichlorostenu | telrachlorcetenu <10 pgd
¥ Liczba bakterii coli 1] 00 mi
¥ Liczba Esche coll 0 00 ml
¥ Liczba enterokokdw kalowych 0 jtkMO0OmI
¥ Ogdina liczba mikroorganizméw w 22°C <4 jtk mi
¥ Pobieranie pribki wody do spodycia v

Murner proby 271970
Laboratorium OBiKS Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenie PPIS w
e bﬂdm

nr

e lodin hl(uhnﬂﬂm do .
uwzgladnieniem poblerania probek wody do bada
1-208/2017 wydane dnia 17.11.2017r. g

W odnlasleniu do wynikéw barwy, mainodei, m.mpmmng;r;]m
mikrooarganizmiw w 22°C oceny nieprawidiowodc zmian dokonuje niodawca.

Data rozpoczecia badan biclogicznych: 03.10.2018r.

Data zakonczenia
<d

Data
Data zakoficzenia

badan blalogicznych: 08.10.2018r.

jako: mikroorganizmy sa obecne W liczble mniejszej niz 4.

pozostalych badan: 16.10.2018r,
badar:



