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RAPORT Z BADAN NR 29584 / LB / 2018

Zleceniodawca: Zaktad Wodociagéw | Ustug Komunalnych
EKOWOD Sp. z 0.0.
ul. Mariafiska 2
46-100 NAMYSEOW
Badany obiekt; Woda Stan prébki: bez zastrzezer
Miejsce pobrania: Kamienna - Dom Pomocy Spoleczne] "Promyk™
Inne dane: Woda uzdatniona
Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania; 2018-11-08
Data dostarczenia: 2018-11-08
Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 275170
Wynik Niepawnosé
Y Temperatura 124 *C 1.0 *C
Y Barwa 5 mgl Pt 5 mgh Pt
Y Matnosé 1.0 NTU 0.2 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON =1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN =1
Y pH 7.3 0.2
Y Przewodnosé elekiryczna wiadciwa w 25°C 878 pSlem 28 HSiem
Y Mangan <1.0 gl
Y Zelazo ogéine 22 pgn 2 pgh
¥ Liczba bakterii grupy coli 0 jtkM00mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtkM00 mi
Y Ogoina liczba mikroorganizméw w 22°C 4 jtk/t mi [2-8) jtiimi
¥ Pobieranie probki wody v

Numer proby 275170;
Data

badan biologicznych: 08.11.2018r
Data zakoriczenia badan biologicznych: 11.11.2018r.
Data Zakoriczenia pozostatych badar: 22.11.2018r.

Laboratorium OBIKS Sp. 2 0.0. pasiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do

wykonywania

badar (z uwzgled
nr NS/HKES 108-187/2018 wydane

nieniem pobierania pribek wody do badan)
dnia 20.11.2018r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosal, smabku, zapachu oraz liczhby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidlowadci zmian dokonuje iodaweca,
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