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LABORATORIUM
Akredylowana w zokresie poblerania | badania prébek Katowice, 2018-11-28

wikd, bcinkiw, odpaddw, oaaddw, gleb
Draz pomiardw halasy, hbﬁ-zug Strona: 1/2
| emisji zanisczyszezed do pawistrza OBIKS 05/2639/2017/LBD

RAPORT Z BADAN NR 29583 / LB / 2018

Zleceniodawca: Zakiad Wodociagéw i Ustug Komunalnych

EKOWOD Sp. z 0.0.

ul. Mariariska 2

48-100 NAMYStOW
Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezer)
Miejsce pobrania; Namysidw - Szkola nr 5
Inne dane: Woda uzdatniona
Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania; 2018-11-08
Data dostarczenia; 2018-11-08
Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 275169

Wynik Niepewnosé

Y Temperatura 2% ¢ 1.0 e 7
Y Barwa =5 mgl Pt
Y Metnoss 0.55 NTU 0.11 NTU
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Smak / Liczba progowa smaku / TEN <1
Y pH 7.3 0.2
Y Przewodnost elekiryczna wiasciwa w 25°C 877 uSicm 26 uSfem
Y Mangan <1.0 pgh
Y Zelazo ogdine 32 ugh 3 ugh
Y Liczba bakterii grupy coll 0 /100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Ogdina liczba mikroorganizméw w 22°C 7 jtk1 mi [5-15) jtifmi
Y Pobieranie prébki wody v

M.mr préby 275189:

Data rozpoczecia badan hhhgmym 08.11.2018r.

Data zakoniczenla badas

Data zakorczenia pozostatych badan:

: 11.11.2018r.
H 11.2018r

Llhurmmmms;r Z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do

uwzglgdnieniem pobierania prébek mdr do badar)

badas (z
nr NSMKWM!?MW wydane dnia 20.11.2018r.
W odniesieniu do wynikéw barwy, metnodcl, smaku, zapachy oraz ogiine) liczby
nmci

mikrocarganizmdw w 22°C oAy zmian dokonuje Zleceniodawes.
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